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1 Folio 16: Bornier
2
L Numeros Bormes Désignation Cables Numeros Bornes Désignation Cables
3 1-2 Chaudiére 1 ELCO 49-50-Terre Vanne Gaz 3G1.5 RO2V
L 3 Alarme Chaudiere 1 ELCO 51-52 Coup De Poing Gaz 3G1.5 RO2V
4 4-5 Chaine Thermostatique Chaudiére 1 ELCO 7615 RO2V 53-54-Terre Manque D'eau 3G1.5 RO2V
L 6-Terre Commande a Distance Charge Chaudiére 1 55-56 Retour De Marche Charge Chaudiere Guillot SYT 2Paires
7-8 Chaudiére 2 ELCO 57-58 Retour De Défaut Charge Chaudiere Guillot SYT 2Paires
’ 9 Alarme Chaudiére 2 ELCO 59-60 Commande Pompe Charge Chaudiére SYT 2Paires
] 10-11 Chaine Thermostatique Chaudiére 2 ELCO 7G1.5RO2V 61-62 Bus Télégestion SYT 2Paires
° 12-Terre Commande a Distance Charge Chaudiére 2 63-64 Signal 24V Totalisation D'Alarmes SYT 2Paires
o 13-14-Terre PC Extérieure 3G2.5 RO2V 65-66-67 Contact Sec Totalisation D'alarmes SYT 2Paires
7 15-16-Terre Charge Chaudiére 1 Elco 3G1.5 RO2V 68-69 Défaut Charge Chaudiére 1 ELCO SYT 2Paires
] 17-18-Terre Charge Chaudiére 2 Elco 3G1.5 RO2V 70-71 Défaut Charge Chaudiere 2 ELCO SYT 2Paires
8 19-20 Chaudiére Guillot 72-73 Défaut Charge Chaudiére Guillot SYT 2Paires
— 21 Alarme Chaudiére Guillot 74-75 Défaut Pompe 1 Chauffage SYT 2Paires
9 22-23 Chaine Thermostatique Chaudiere Guillot 7615 RO2V 76-77 Défaut Pompe 2 Chauffage SYT 2Paires
L 24-Terre Commande a Distance Charge Chaudiére 78-79-80-81 Libre
10 25-26-Terre Charge Chaudiére Guillot 3G1.5 RO2V 82-83 Libre
27-28-Terre Echangeur ECS 3G2.5 RO2V 84-85 Alimentation Génerale 3G6RO2V
29-30-Terre Adoucisseur 3G2.5 RO2V
" 31-32-Terre Filmogéne 3G2.5 RO2V
|| 33-34-Terre Pneumatex 3G2.5 RO2V
2 35-36-Terre Pompe 1 Chauffage 3G1.5 RO2V
L 37-38-Terre Pompe 2 Chauffage 3G1.5 RO2V
13 39-40-Terre Pompe 1 Primaire ECS 3G1.5 RO2V
1 41-42-Terre Pompe 2 Primaire ECS 3G1.5 RO2V
14 43-44-Terre Pompe Désembouage 3G1.5 RO2V
— 45-46-Terre Alim Onduleur Vanne Gaz 3G1.5 RO2V
15 47-48-Terre Sortie Onduleur Vanne Gaz 3G1.5 RO2V




