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 Réseaux de chauffage

LEGENDE :

 Pompe double
 à débit variable

 Vanne 2 voies

 Pompe simple
 à débit variable T

 Réseaux eau froide

 Pompe double

 Pompe simple

 Vanne 3 voies

 Clapet Anti-retour

 Compteur volumétrique

 Compteur de chaleur

 Thermostat
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Schéma de principe hydraulique
CHAUFFERIE PRINCIPALE

Lycée Fernand LEGER
AUDINCOURT


