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CONSTRUCTION DU LYCEE NORD EST DE NANTES A CARQUEFOU (44)

6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D / PLAN FL 03 - FL 03 - 2

Plan de repérage
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE

Repérage axonométrique
1

1 : 750

Repérage Masse / Coupes
2
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CONSTRUCTION DU LYCEE NORD EST DE NANTES A CARQUEFOU (44)

6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL 03 SANS FL 03 - 3

Production de chaleur
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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CONSTRUCTION DU LYCEE NORD EST DE NANTES A CARQUEFOU (44)

6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

COUPE FL 03 1/75 FL 03 - 4

Coupe CA1 sur zone enseignement - Aile Sud
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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CONSTRUCTION DU LYCEE NORD EST DE NANTES A CARQUEFOU (44)

6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

COUPE FL 03 1/75 FL 03 - 5

Coupe CA1 sur zone enseignement - Aile Nord
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

COUPE FL 03 1/50 FL 03 - 6

Coupe CB5 sur zone internat
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL 03 - FL 03 - 7

LT 1 - Local Technique Restauration / Logistique - Vue Nord-Ouest
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL 03 FL 03 - 8

LT 1 - Local Technique Restauration / Logistique - Vue Sud / intérieure
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL 03 FL 03 - 9

LT 2 - Local Technique Internat - Vue Sud-Est
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE
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6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL 03 FL 03 - 10

LT 3 - Local Technique CDI / Administration / Maison du Lycéen
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE



Grille de rejet
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neuf en façade
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Clapet
coupe-feu

PAS

PAS

PAS

PAS

Source Froide PAC

Façade Nord

CONSTRUCTION DU LYCEE NORD EST DE NANTES A CARQUEFOU (44)

6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL FL 03 - 11

LT 4 - Local Technique Nord Enseignement - Zone Ouest
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE



Grille de rejet
en façade

Grille de rejet
en façade

Façade démontable pour
sortie gros équipements
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CONSTRUCTION DU LYCEE NORD EST DE NANTES A CARQUEFOU (44)

6224 DCE FEV. 20150
PHASE LOT DATE ECHELLEINDICEPROJET TYPE SERIE FOLIO

3D FL FL 03 - 12

LT 4 - Local Technique Nord Enseignement - Zone Est
CARNET DE DÉTAIL FLUIDES - MAQUETTE NUMÉRIQUE


