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Référence : 002IW003039

74, rue du grand Barberaz

73190 CHALLES LES EAUX

Référencé : TL 209 Lycée Hotelier

NOTE DE SYNTHESE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou 

prélèvements doivent être effectués. Dans le cadre de notre mission, il a été 

repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après 

analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Absence

AMIANTE AVANT TRAVAUX

Revêtements contenant du plomb
Absence

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX
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Référence : 002IW003039

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 

de l'amiante avant travaux

Adresse :

CP - Ville :

Désignation :

74, rue du grand Barberaz  

73190 CHALLES LES EAUX

Lycée Hotelier

Référence client : TL 209 Lycée Hotelier

Adresse du bien

Présence d'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale 

appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Non

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques 

sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C 

contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Présence de pièce(s) non visitée(s) Non

Date du repérage : 29/01/2018
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Référence : 002IW003039
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A B  Propriétaire / Donneur d'ordre

Renseignements administratifs

Propriétaire : REGION AUVERGNE 

- RHONE ALPES 

Adresse : DIRECTION DE 

L'IMMOBILIER DES LYCEES - 1 

ESPLANADE FRANCOIS 

MITTERAND - CS 20033   69269 

LYON CEDEX 02

Donneur d'ordre : REGION 

AUVERGNE - RHONE ALPES

Adresse : DIRECTION DE 

L'IMMOBILIER DES LYCEES - 1 

ESPLANADE FRANCOIS 

MITTERAND - CS 20033   69269 

LYON CEDEX 02

Adresse :

Désignation :

Référence client :

74, rue du grand Barberaz   73190 CHALLES LES 

EAUX

Lycée Hotelier

TL 209 Lycée Hotelier

 Designation de l'immeuble

Date de construction : Avant2018
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Référence : 002IW003039

C

SPADOTTO Maxime

CPDI 3478 V4

AC Environnement (N° 441355914)

 SPADOTTO Aurélien  (0800400100)

Numéro attestation :

Nom :

Délivré le : 

Compagnie & Siret :

Accompagnateur : 

 Opérateur de repérage

A Riorges, le 06/02/2018

Date du rapport : 06/02/2018

Nom : MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la 

norme NF 46-020
D

29/01/2018Date de repérage

Assurance  : QBE Insurance 031 0004725 (Début de validité : 01/01/2018)

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont 

certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre 

23/03/2017

E Pièces visitées

Liste des locaux visités : 

LOGEMENT - Vol 1 (Séjour) LOGEMENT - Vol 2 (Cuisine)

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée) LOGEMENT - Vol 4 (WC)

LOGEMENT - Vol 5 (SDB) LOGEMENT - Vol 6 (Chambre 1)

LOGEMENT - Vol 7 (Chambre 2) LOGEMENT - Vol 8 (Couloir)

LOGEMENT - Vol 9 (Extérieur) CHAUFFERIE - Vol 10 (Chaufferie)
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Référence : 002IW003039

F Descriptif des travaux envisagés

Réhabilitation complète du logement : murs, sols, plafond et équipements. Changement des équipements dans la chaufferie.

Etude préalable

G HPérimètre du bâtiment concerné Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits 

contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec 

l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Logement et chaufferie du lycée sité en tête de rapport.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories 

suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Categorie Plan Volume Localisation

Façades Vol 1 (Séjour) - Vol 2 

(Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - 

Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 

(Extérieur)

LOGEMENT

Parois verticales intérieures 

et enduits

Vol 1 (Séjour) - Vol 2 

(Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - 

Vol 4 (WC) - Vol 5 (SDB) - 

Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 

(Chambre 2) - Vol 8 (Couloir)

LOGEMENT

Plafond et faux-plafonds Vol 1 (Séjour) - Vol 2 

(Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - 

Vol 4 (WC) - Vol 5 (SDB) - 

Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 

(Chambre 2) - Vol 8 (Couloir)

LOGEMENT

Revêtement de sol Vol 1 (Séjour) - Vol 3 

(Entrée) - Vol 4 (WC) - Vol 5 

(SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - 

Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 

(Couloir)

LOGEMENT

Revêtement de mur Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 

(Entrée) - Vol 4 (WC) - Vol 5 

(SDB)

LOGEMENT

Equipements divers et 

accessoires

Vol 10 (Chaufferie)CHAUFFERIE

Parois verticales intérieures 

et enduits

Vol 10 (Chaufferie)CHAUFFERIE
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Référence : 002IW003039

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la 

norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
K

Aucun.

Aucune.

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucun.

M Conditions existantes au moment du prélèvement  susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des 

analyses.
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Référence : 002IW003039

Conditions de repérage

N Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux 

composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance 

d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il 

convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;

- les gaines techniques doivent être contrôlées ;

- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux 

contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la d émolition / les 

travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront 

être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet 

d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants rep érés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des 

matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de 

matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF 

X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils 

ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation
- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément 

de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de d écouverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est 

probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

-  classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques

-  prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'op érateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence 

effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et  produits contenant de l'amiante.

- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est d éfinie dans l'annexe A 

de la norme AFNOR 46-020
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Référence : 002IW003039

P Conclusion du présent rapport de repérage

Conclusions

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou 

prélèvements doivent être effectués.

Localisation Materiau Justification

Vol 10 (Chaufferie) Isolant Chaudiere en fonctionnement

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l’amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d’amiante

Q Réserves / Commentaires

Aucun prélèvements destructif n'as pu être effectué sur les chaudières (chaudière en fonctionnement) des prélèvements complémentaire sont à prévoir 

.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation Justification Remarque

Sans objet Sans objet Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces 

locaux, pour finaliser ce repérage.

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     

APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Début de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

A
m

ia
n

te
T

ra
v
a
u

x

-  7 /  28 -



Référence : 002IW003039

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires
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Référence : 002IW003039

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

CHAUFFERIE Vol 10 (Chaufferie) Chaudières Joints P18 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°18 - 1

P18 Joint Effritable Fibreux 

Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

CHAUFFERIE Vol 10 (Chaufferie) Chaudières Joints P19 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°19 - 1

P19 Matériau Fibreux Souple 

Marron

Matériau Effritable Noir

Négatif Négatif sur 

analyse

CHAUFFERIE Vol 10 (Chaufferie) Chaudières Joints P19 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P19

002IW0030

39 n°19 - 1

P19 Matériau Fibreux Souple 

Marron

Matériau Effritable Noir

Négatif Négatif sur 

analyse

CHAUFFERIE Vol 10 (Chaufferie) Chaudières Isolant I1 I1 - 1 Chaudiere en 

fonctionnement

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Menuiseries Mastic vitrier P8 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°8 - 1

P8 Mastic Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Menuiseries Joint vitrier P9 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°9 - 1

P9 Joint Souple Noir Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) Menuiseries Joint vitrier S20 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P9

002IW0030

39 n°9 - 1

P9 Joint Souple Noir Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) Menuiseries Joint vitrier S21 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P9

002IW0030

39 n°9 - 1

P9 Joint Souple Noir Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 

(Chambre 1)

Menuiseries Joint vitrier S20  - S21 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P9

002IW0030

39 n°9 - 1

P9 Joint Souple Noir Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 9 (Extérieur) Murs Enduits projetés P16 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°16 - 1

P16 Ciment Dur Gris

Enduit Effritable Blanc

Peinture Effritable Rose

Négatif Négatif sur 

analyse

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     

APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Début de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

A
m

ia
n

te
T

ra
v
a
u

x

-  9 /  28 -



Référence : 002IW003039

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Murs et cloisons Enduits plâtre P3 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Murs et cloisons Enduits plâtre P3 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P3

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Murs et cloisons Enduits plâtre S6 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P3

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 8 (Couloir) Murs et cloisons Enduits plâtre S7 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P3

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 7 (Chambre 2) Murs et cloisons Enduits plâtre S8 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P3

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) Murs et cloisons Enduits plâtre S9 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P3

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) - Vol 1 

(Séjour) - Vol 8 

(Couloir) - Vol 7 

(Chambre 2) - Vol 6 

(Chambre 1)

Murs et cloisons Enduits plâtre P3 - S6  - 

S7  - S8  - 

S9

Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P3

002IW0030

39 n°3 - 1

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Jaune

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Murs et cloisons Enduits plâtre P4 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Murs et cloisons Enduits plâtre P4 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P4

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Murs et cloisons Enduits plâtre S10 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P4

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 8 (Couloir) Murs et cloisons Enduits plâtre S11 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P4

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse
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Référence : 002IW003039

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) Murs et cloisons Enduits plâtre S12 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P4

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 7 (Chambre 2) Murs et cloisons Enduits plâtre S13 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P4

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) - Vol 3 

(Entrée) - Vol 8 

(Couloir) - Vol 6 

(Chambre 1) - Vol 7 

(Chambre 2)

Murs et cloisons Enduits plâtre P4 - S10  - 

S11  - S12  

- S13

Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P4

002IW0030

39 n°4 - 1

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) Murs et cloisons Enduits plâtre P11 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°11 - 1

P11 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) Murs et cloisons Enduits plâtre P12 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°12 - 1

P12 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) Murs et cloisons Enduits plâtre S24 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P12

002IW0030

39 n°12 - 1

P12 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 5 (SDB) Murs et cloisons Enduits plâtre S25 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P12

002IW0030

39 n°12 - 1

P12 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) - Vol 5 

(SDB)

Murs et cloisons Enduits plâtre S24  - S25 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P12

002IW0030

39 n°12 - 1

P12 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

CHAUFFERIE Vol 10 (Chaufferie) Murs et cloisons Enduits plâtre P17 Réalisation d'un 

prélevement

CARREAUX  DE 

PLATRE

002IW0030

39 n°17 - 1

P17 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Gris

Négatif Négatif sur 

analyse

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Plafonds Enduits plâtre P5 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°5 - 1

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse
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Référence : 002IW003039

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Plafonds Enduits plâtre S14 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P5

002IW0030

39 n°5 - 1

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) Plafonds Enduits plâtre S15 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P5

002IW0030

39 n°5 - 1

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 8 (Couloir) Plafonds Enduits plâtre S16 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P5

002IW0030

39 n°5 - 1

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 7 (Chambre 2) Plafonds Enduits plâtre S17 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P5

002IW0030

39 n°5 - 1

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) - Vol 6 

(Chambre 1) - Vol 8 

(Couloir) - Vol 7 

(Chambre 2)

Plafonds Enduits plâtre S14  - S15  

- S16  - 

S17

Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P5

002IW0030

39 n°5 - 1

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) Plafonds Enduits plâtre P10 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°10 - 1

P10 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) Plafonds Enduits plâtre S22 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P10

002IW0030

39 n°10 - 1

P10 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 5 (SDB) Plafonds Enduits plâtre S23 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P10

002IW0030

39 n°10 - 1

P10 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) - Vol 5 

(SDB)

Plafonds Enduits plâtre S22  - S23 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P10

002IW0030

39 n°10 - 1

P10 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(plinthe)

P2 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°2 - 1

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse
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Référence : 002IW003039

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(plinthe)

P2 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P2

002IW0030

39 n°2 - 1

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(plinthe)

S3 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P2

002IW0030

39 n°2 - 1

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 5 (SDB) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(plinthe)

S4 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P2

002IW0030

39 n°2 - 1

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(plinthe)

S5 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P2

002IW0030

39 n°2 - 1

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) - Vol 4 

(WC) - Vol 5 (SDB) - 

Vol 2 (Cuisine)

Revêtement de mur Colle de carrelage 

(plinthe)

P2 - S3  - 

S4  - S5

Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P2

002IW0030

39 n°2 - 1

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 2 (Cuisine) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(faïence)

P13 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°13 - 1

P13 Plâtre Effritable Blanc

Colle Dur Gris

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 5 (SDB) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(faïence)

P14 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°14 - 1

P14 Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(faïence)

P15 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°15 - 1

P15 

Phase 1

Colle Dur Gris

Matériau Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) Revêtement de mur Colle de carrelage 

(faïence)

P15 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°15 - 1

P15 

Phase 3

Joint Dur Blanc

Peinture Effritable Beige

Négatif Négatif sur 

analyse

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

LOGEMENT Vol 3 (Entrée) Revêtement de sol Colles de carrelage P1 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°1 - 1

P1 Colle Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) Revêtement de sol Colles de carrelage S1 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P1

002IW0030

39 n°1 - 1

P1 Colle Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse
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Référence : 002IW003039

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
Conclusion

Descriptif de l'action menée Laboratoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

LOGEMENT Vol 5 (SDB) Revêtement de sol Colles de carrelage S2 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P1

002IW0030

39 n°1 - 1

P1 Colle Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 4 (WC) - Vol 5 

(SDB)

Revêtement de sol Colles de carrelage S1  - S2 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P1

002IW0030

39 n°1 - 1

P1 Colle Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Revêtement de sol Dalles plastiques P6 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°6 - 1

P6 

Phase 1

Revêtement Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 1 (Séjour) Revêtement de sol Dalles plastiques P6 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°6 - 1

P6 

Phase 2

Matériau Bitumineux Noir

Ragréage Effritable Gris

Matériau Effritable Blanc

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 8 (Couloir) Revêtement de sol Dalles plastiques P7 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 1

Revêtement Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) Revêtement de sol Dalles plastiques S18 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P7

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 1

Revêtement Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 7 (Chambre 2) Revêtement de sol Dalles plastiques S19 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P7

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 1

Revêtement Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) - 

Vol 7 (Chambre 2)

Revêtement de sol Dalles plastiques S18  - S19 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P7

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 1

Revêtement Dur Gris Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 8 (Couloir) Revêtement de sol Dalles plastiques P7 Réalisation d'un 

prélevement

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 2

Matériau Bitumineux Noir

Ragréage Effritable Gris

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) Revêtement de sol Dalles plastiques S18 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P7

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 2

Matériau Bitumineux Noir

Ragréage Effritable Gris

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 7 (Chambre 2) Revêtement de sol Dalles plastiques S19 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P7

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 2

Matériau Bitumineux Noir

Ragréage Effritable Gris

Négatif Négatif sur 

analyse

LOGEMENT Vol 6 (Chambre 1) - 

Vol 7 (Chambre 2)

Revêtement de sol Dalles plastiques S18  - S19 Sondage et extension de 

la zone homogène du 

prélèvement P7

002IW0030

39 n°7 - 1

P7 

Phase 2

Matériau Bitumineux Noir

Ragréage Effritable Gris

Négatif Négatif sur 

analyse
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Référence : 002IW003039

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Titre du planPlansRef.

LOGEMENT - Plan de repérage - Actions menéesLOGEMENT

CHAUFFERIE - Plan de repérage - Actions menéesCHAUFFERIE
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LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002IW003039

Légende

29/01/201874, rue du grand Barberaz
73190 CHALLES LES EAUX

Lycée Hotelier SPADOTTO Maxime

Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

Localisation dun 
prélèvement

Localisation dun 
sondage négatif
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CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence:
002IW003039

Légende

29/01/201874, rue du grand Barberaz
73190 CHALLES LES EAUX

Lycée Hotelier SPADOTTO Maxime

Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

Localisation dun 
prélèvement

Localisation dune 
impossibilité technique
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Référence : 002IW003039

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence Localisation Action

CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

I1

002IW003039 n°17 - 1 (P17) CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

Prélevement négatif

002IW003039 n°19 - 1 (P19) CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

Prélevement négatif

002IW003039 n°18 - 1 (P18) CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

Prélevement négatif

Référence Localisation Action

002IW003039 n°1 - 1 (P1) LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Prélevement négatif

002IW003039 n°2 - 1 (P2) LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Prélevement négatif

002IW003039 n°3 - 1 (P3) LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Prélevement négatif

002IW003039 n°4 - 1 (P4) LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Prélevement négatif

002IW003039 n°6 - 1 (P6) LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Prélevement négatif

002IW003039 n°5 - 1 (P5) LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Prélevement négatif

002IW003039 n°7 - 1 (P7) LOGEMENT - Vol 8

(Couloir)

Prélevement négatif

002IW003039 n°8 - 1 (P8) LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Prélevement négatif

002IW003039 n°9 - 1 (P9) LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Prélevement négatif

002IW003039 n°11 - 1 (P11) LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Prélevement négatif

002IW003039 n°12 - 1 (P12) LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Prélevement négatif

002IW003039 n°13 - 1 (P13) LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Prélevement négatif

002IW003039 n°10 - 1 (P10) LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Prélevement négatif

002IW003039 n°15 - 1 (P15) LOGEMENT - Vol 4

(WC)

Prélevement négatif

002IW003039 n°14 - 1 (P14) LOGEMENT - Vol 5

(SDB)

Prélevement négatif

002IW003039 n°16 - 1 (P16) LOGEMENT - Vol 9

(Extérieur)

Prélevement négatif

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     

APE : 7120 Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Début de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

A
m

ia
n

te
T

ra
v

a
u

x

-  18 /  28 -



Référence : 002IW003039

002IW003039 n°1 - 1  (P1) 002IW003039 n°2 - 1  (P2)

002IW003039 n°3 - 1  (P3) 002IW003039 n°4 - 1  (P4)

002IW003039 n°6 - 1  (P6) 002IW003039 n°5 - 1  (P5)
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Référence : 002IW003039

002IW003039 n°7 - 1  (P7) 002IW003039 n°8 - 1  (P8)

002IW003039 n°9 - 1  (P9) 002IW003039 n°11 - 1  (P11)

002IW003039 n°12 - 1  (P12) 002IW003039 n°13 - 1  (P13)
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Référence : 002IW003039

002IW003039 n°10 - 1  (P10) 002IW003039 n°15 - 1  (P15)

002IW003039 n°14 - 1  (P14) 002IW003039 n°16 - 1  (P16)

I1 - 1 002IW003039 n°17 - 1  (P17)
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Référence : 002IW003039

002IW003039 n°19 - 1  (P19) 002IW003039 n°18 - 1  (P18)
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Référence : 002IW003039

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence Categorie Composant LocalisationMateriau Observation

P1 Colle Dur Gris -  - LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Revêtement de sol Revêtement de sol

P2 Colle Dur Gris

Matériau Effritable 

Blanc

Peinture Effritable 

Beige -  -

LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Revêtement de mur Revêtement de mur

P3 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Jaune -  -

LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Parois verticales intérieures 

et enduits

Murs et cloisons

P4 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Beige -  -

LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Parois verticales intérieures 

et enduits

Murs et cloisons

P5 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Plafond et faux-plafonds Plafonds

P6 Phase 1 Revêtement Dur Gris -  

-

LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Revêtement de sol Revêtement de sol

P6 Phase 2 Matériau Bitumineux 

Noir

Ragréage Effritable 

Gris

Matériau Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Revêtement de sol Revêtement de sol

P7 Phase 1 Revêtement Dur Gris -  

-

LOGEMENT - Vol 8

(Couloir)

Revêtement de sol Revêtement de sol

P7 Phase 2 Matériau Bitumineux 

Noir

Ragréage Effritable 

Gris -  -

LOGEMENT - Vol 8

(Couloir)

Revêtement de sol Revêtement de sol

P8 Mastic Dur Gris

Matériau Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 3

(Entrée)

Façades Menuiseries

P9 Joint Souple Noir -  - LOGEMENT - Vol 1

(Séjour)

Façades Menuiseries

P10 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Plafond et faux-plafonds Plafonds

P11 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Parois verticales intérieures 

et enduits

Murs et cloisons

P12 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Parois verticales intérieures 

et enduits

Murs et cloisons

P13 Plâtre Effritable Blanc

Colle Dur Gris

Peinture Effritable 

Beige -  -

LOGEMENT - Vol 2

(Cuisine)

Revêtement de mur Revêtement de mur

P14 Colle Dur Gris

Matériau Effritable 

Blanc

Peinture Effritable 

Beige -  -

LOGEMENT - Vol 5

(SDB)

Revêtement de mur Revêtement de mur

P15 Phase 1 Colle Dur Gris

Matériau Effritable 

Blanc -  -

LOGEMENT - Vol 4

(WC)

Revêtement de mur Revêtement de mur

P15 Phase 3 Joint Dur Blanc

Peinture Effritable 

Beige -  -

LOGEMENT - Vol 4

(WC)

Revêtement de mur Revêtement de mur

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     
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A
m

ia
n

te
T

ra
v
a
u

x

-  23 /  28 -



Référence : 002IW003039

P16 Ciment Dur Gris

Enduit Effritable Blanc

Peinture Effritable 

Rose -  -

LOGEMENT - Vol 9

(Extérieur)

Façades Murs

P17 Plâtre Effritable Blanc

Peinture Effritable Gris 

- CARREAUX  DE 

PLATRE -

CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

Parois verticales intérieures 

et enduits

Murs et cloisons

P18 Joint Effritable Fibreux 

Jaune -  -

CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

Equipements divers et 

accessoires

Chaudières

P19 Matériau Fibreux 

Souple Marron

Matériau Effritable Noir 

-  -

CHAUFFERIE - Vol 10

(Chaufferie)

Equipements divers et 

accessoires

Chaudières

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     
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ALM Environnement
44, avenue Raspail - 94250 Gentilly

Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73

info@almenvironnement.com

Siret 530 436 419 00036

Référence chantier :
AC Environnement

64, rue Clément Ader

42153 RIORGES

Commande : 002IW003039

Affaire : TL 209 Lycée Hotelier

74, rue du grand Barberaz  

73190 CHALLES LES EAUX

Adresse chantier :

C012018264907

Gentilly, le 06/02/2018

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012018264907 (19 prélèvements)

●Référence échantillon laboratoire : PM01877511

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Colle1 Dur Gris 1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté002IW003039_001

Revêtement de sol / Revêtement 

de sol / Colles de carrelage

Vol 3 (Entrée)

Remarque :  RAS

●Référence échantillon laboratoire : PM01877512

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Colle

Matériau

Peinture

1

2

3

Dur

Effritable

Effritable

Gris

Blanc

Beige

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté002IW003039_002

Revêtement de mur / 

Revêtement de mur / Colle de 

carrelage (plinthe)

Vol 3 (Entrée)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877513

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Jaune

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_003

Parois verticales intérieures et 

enduits / Murs et cloisons / 

Enduits plâtre

Vol 3 (Entrée)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877514

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Beige

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_004

Parois verticales intérieures et 

enduits / Murs et cloisons / 

Enduits plâtre

Vol 1 (Séjour)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877515

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Blanc

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_005

Plafond et faux-plafonds / 

Plafonds / Enduits plâtre

Vol 3 (Entrée)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Page 1 sur 4T.MO.F 04.2.1 V3
-  25 /  28 -



C012018264907

●Référence échantillon laboratoire : PM01877516

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 05/02/2018 Date d'analyse : 05/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Revêtement1 Dur Gris 1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté

Matériau

Ragréage

Matériau

2

3

4

Bitumineux

Effritable

Effritable

Noir

Gris

Blanc

3 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Chloroforme

Non détecté

002IW003039_006

Revêtement de sol / Revêtement 

de sol / Dalles plastiques

Vol 1 (Séjour)

Remarque :  Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877517

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 05/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Revêtement1 Dur Gris 1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté

Matériau

Ragréage

2

3

Bitumineux

Effritable

Noir

Gris

3 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Chloroforme

Non détecté

002IW003039_007

Revêtement de sol / Revêtement 

de sol / Dalles plastiques

Vol 8 (Couloir)

Remarque :  Matériau humideCouche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877518

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Mastic

Matériau

1

2

Dur

Effritable

Gris

Blanc

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_008

Façades / Menuiseries / Mastic 

vitrier

Vol 3 (Entrée)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877519

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Joint1 Souple Noir 1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_009

Façades / Menuiseries / Joint 

vitrier

Vol 1 (Séjour)

Remarque :  RAS

●Référence échantillon laboratoire : PM01877520

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Blanc

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_010

Plafond et faux-plafonds / 

Plafonds / Enduits plâtre

Vol 2 (Cuisine)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877521

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Blanc

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_011

Parois verticales intérieures et 

enduits / Murs et cloisons / 

Enduits plâtre

Vol 2 (Cuisine)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877522

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Blanc

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_012

Parois verticales intérieures et 

enduits / Murs et cloisons / 

Enduits plâtre

Vol 2 (Cuisine)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
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●Référence échantillon laboratoire : PM01877523

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Colle

Peinture

1

2

3

Effritable

Dur

Effritable

Blanc

Gris

Beige

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté002IW003039_013

Revêtement de mur / 

Revêtement de mur / Colle de 

carrelage (faïence)

Vol 2 (Cuisine)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877524

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Colle

Matériau

Peinture

1

2

3

Dur

Effritable

Effritable

Gris

Blanc

Beige

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté002IW003039_014

Revêtement de mur / 

Revêtement de mur / Colle de 

carrelage (faïence)

Vol 5 (SDB)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877525

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Colle

Matériau

1

2

Dur

Effritable

Gris

Blanc

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté

Joint

Peinture

3

4

Dur

Effritable

Blanc

Beige

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté

002IW003039_015

Revêtement de mur / 

Revêtement de mur / Colle de 

carrelage (faïence)

Vol 4 (WC)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877526

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Ciment

Enduit

Peinture

1

2

3

Dur

Effritable

Effritable

Gris

Blanc

Rose

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone,Acide 

chlorhydrique

Non détecté002IW003039_016

Façades / Murs / Enduits projetés

Vol 9 (Extérieur)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877527

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Plâtre

Peinture

1

2

Effritable

Effritable

Blanc

Gris

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_017

Parois verticales intérieures et 

enduits / Murs et cloisons / 

Enduits plâtre

Vol 10 (Chaufferie)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

●Référence échantillon laboratoire : PM01877528

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Joint1 Effritable Fibreux Jaune 2 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_018

Equipements divers et 

accessoires / Chaudières / Joints

Vol 10 (Chaufferie)

Remarque :  RAS

●Référence échantillon laboratoire : PM01877529

Date de réception : 31/01/2018 Date de préparation : 03/02/2018 Date d'analyse : 03/02/2018

Num. 

couche
Matière

Nb.

Prép.
RésultatAspect Couleur

Type 

d'analyse
Type de préparationDescription client

Matériau

Matériau

1

2

Fibreux Souple

Effritable

Marron

Noir

1 MET*Attaque chimique : 

Acétone

Non détecté002IW003039_019

Equipements divers et 

accessoires / Chaudières / Joints

Vol 10 (Chaufferie)

Remarque :  Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
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* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le 

mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Johanna D'Andréa

Accréditation

N°1-2366

Portée

Disponible sur

www.cofrac.fr

L’accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l’accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l’essai.

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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Plomb

Diagnostic Plomb avant Travaux ou Démolition

Diagnostic réalisé conformément au Code du travail, notamment les  « Principes généraux de prévention - art. L4121-2 » et « Prévention du 

risque d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction - art. R4412-59 et suivants »,  à l'arrêté du 19 Aout 

2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, et à la norme NF X 46-030 relative à l’analyse chimique des peintures pour la 

recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

Adresse du bien

Adresse :

CP - Ville :

Désignation :

Référence client :

74, rue du grand Barberaz  

73190 CHALLES LES EAUX

Lycée Hotelier

TL 209 Lycée Hotelier

Présence de revêtements contenant du plomb

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale 
appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s) Non

P
lo

m
b

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 
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Plomb

Absence de revêtements contenant du plomb   

74, rue du grand Barberaz  

73190 CHALLES LES EAUX

 

DIRECTION DE L'IMMOBILIER DES 

LYCEES - 1 ESPLANADE 

FRANCOIS MITTERAND - CS 20033  

69269 LYON CEDEX 02

 

Ref donneur d'ordre : IWAUV02

Adresse :

Propriétaire :

Nom prénom : SPADOTTO Maxime

Date de la mission :

Désignation du bien :

N° de lot :

Références cadastrales :

Adresse du bien :

Etage :

1

3

Propriétaire / Donneur d'ordreDésignation de l'immeuble

Référence mission :

Référence mandataire :

4 Mission

2

Operateur de repérage

6 Conclusion

Batiment :

REGION AUVERGNE - RHONE 

ALPES 
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué - Non communiqué

Lycée Hotelier

29/01/2018

002IW003039

TL 209 Lycée Hotelier

Délivré le : 21/10/2016

Circonstance du constat : Travaux

Informations complémentaires :

Logement vacant : Oui

Présence d'adultes : Non

Nombre d'adultes : 0

Présence d'enfants : Non

Nombre d'enfants (de - de 6 ans) : 0

Age : 

Vide d'occupants : Oui

AC Environnement

441355914

QBE Insurance 031 0004725 (Début de validité : 

01/01/2018)

N° du contrat d'assurance :

29/01/2018Date du rapport :

Type d'appareil :

Date source :

Nature radionucléide :

Activité initiale :

Date de fin de validité : 20/09/2019

444 Mbq

Co 57
21/09/2017

Appareil à fluorescence X et laboratoire d'analyse éventuel5

Adresse du laboratoire : 

Donneur d'ordre :

Adresse :

Date construction :

REGION AUVERGNE - RHONE 

ALPES 

DIRECTION DE L'IMMOBILIER DES 

LYCEES - 1 ESPLANADE 

FRANCOIS MITTERAND - CS 20033  

69269LYON CEDEX 02

Siret : 

PROTEC LPA 1  (3639)

Pas d'analyse effectuée

NC

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 

sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la 

Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE
CPDI 3478 V4Certification n° :

Renseignements administratifs

P
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AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914     APE : 7120 

Assurée par : QBE Insurance 031 0004725 (Début de validité : 01/01/2018) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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Référence : 002IW003039 

Plomb

Sommaire

A - Objet du diagnostic

B - Commentaires

C - Methodologie et description des revêtements contenant du plomb

D- Synthèse de la mission : 

- Locaux visités

- Locaux non visités

E - Résultats des mesures

F - Conclusion

G - Informations sur les principales réglementations et recommandations 

en matière d'exposition au plomb : 

g1 - Textes et références

g2 - Ressources documentaires

H - Annexes :

h1 - Notice d'information

h2 - Analyses chimiques du laboratoire

h3 - Croquis

h4 - Attestation de certification

h5 - Attestation d'assurance 

Objet du diagnosticA

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des 
travaux au paragraphe B.3).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
 Circonstance du présent constat : Travaux

CommentairesB

B.1 - Présence de plomb métallique (Canalisation, plomb laminé, tables, ...) :

B.2 - Commentaires :

Absence de plomb métallique

B.3 - Descriptif des travaux :

Diagnostic réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le donneur d'ordre

Démolition Rénovation / Réhabilitation
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C Méthodologie et description des revêtements contenant du plomb

L’objet de ce rapport est d’identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d’être altérés au cours des travaux de 

rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L’altération de ces matériaux peut présenter un risque 

d’exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — 

Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un 

appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en 

mg/cm2. Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception 

C.1 - Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l’arrêté du 19 Août 2011 

relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 3) : 0.1 mg/cm2.

C.2 - Stratégie de mesurage

L’identification des locaux, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par 

échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unit és de diagnostics qui doivent 

faire l’objet d’un repérage (fluorescence X ou prélèvements).

Choix de points de mesures :

- Seules les unités de diagnostics impactées par les travaux font l’objet d’une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y 

compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb ;

-  Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d’unité de diagnostic et des travaux à effectuer. En effet, les limites 

prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des 

mesures limitée à 3 mètres), puisque l’objectif n’est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni de v érifier la conformité à 

une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur est seul à pouvoir déterminer le nombre de mesures en fonction de l ’étendue de l’Unité de 

C.3 - Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l’Article R.1334-11 du Code de la Santé Publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui 

sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acidosoluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la 

recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation 

de l'appareil portable à fluorescence X ;

— lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est 

supérieure à 2 mg/cm2 ;

— lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil. Le prélèvement est réalisé 

conformément aux préconisations de la norme NF X 46-031.

— L'échantillon est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d ’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions 

(prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en 

laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …).

L’ensemble des mesures, des constats visuels, des résultats d’échantillonnage sont récapitulés dans un tableau. En l’absence de mesure, la raison 

pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée est indiquée. Le diagnostiqueur n’a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les 

valeurs mesurées.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’une porte ou le dormant d’une fenêtre, 

C.4 - Présentation des résultats
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Synthèse de la missionD

D1 - Liste des locaux visités 
LOGEMENT : Vol 1 (Séjour) LOGEMENT : Vol 2 (Cuisine)

LOGEMENT : Vol 3 (Entrée) LOGEMENT : Vol 4 (WC)

LOGEMENT : Vol 5 (SDB) LOGEMENT : Vol 6 (Chambre 1)

LOGEMENT : Vol 7 (Chambre 2) LOGEMENT : Vol 8 (Couloir)

LOGEMENT : Vol 9 (Extérieur) CHAUFFERIE : Vol 10 (Chaufferie)

D2 - Liste des locaux non visités

Etalonnage

Résultat des mesures

1 Valeur témoinEtalonnage

2

Valeur étalonnage mesure conforme notice fournisseur

Etalonnage Valeur témoin Valeur étalonnage mesure conforme notice fournisseur

1

1

1

1

E
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Tableau de mesures
N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 1 (Séjour)

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)195 A Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)196 A Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)197 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)198 B Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)199 B Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)200 B Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)201 C Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)202 C Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)203 C Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)204 D Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)205 D Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Mur platre peint (Aucun)206 D Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Plafond platre peint (Aucun)207 D Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Plafond platre peint (Aucun)208 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 1 (Séjour)Plafond platre peint (Aucun)209 D Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 2 (Cuisine)

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)180 D Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)181 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)182 D Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)183 A Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)184 A Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)185 A Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)186 B Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)187 B Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)188 B Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)189 C Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)190 C Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Mur platre peint (Aucun)191 C Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Plafond platre peint (Aucun)192 C Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Plafond platre peint (Aucun)193 C Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 2 (Cuisine)Plafond platre peint (Aucun)194 C Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée)
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée)

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)81 A Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)82 A Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)83 A Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)84 A Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)85 A Bois Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)86 A Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)87 F Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)88 F Bois Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)89 F Bois Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)90 F Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)91 F Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)92 F Bois Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)93 G Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)94 G Bois Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)95 G Bois Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)96 G Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)97 G Bois Peinture 0,03 Non dégradé
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée)

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)98 G Bois Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)99 I Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)100 I Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)101 I Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)102 I Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)103 I Bois Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)104 I Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)105 I Bois Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)106 I Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)107 I Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)108 I Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)109 I Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)110 I Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)111 J Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)112 J Bois Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Dormant)113 J Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)114 J Bois Peinture 0,03 Non dégradé
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée)

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)115 J Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée) Porte bois peint (Ouvrant)116 J Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)117 A Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)118 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)119 A Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)120 B Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)121 B Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)122 B Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)123 C Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)124 C Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)125 C Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)126 D Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)127 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)128 D Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)129 E Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)130 E Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)131 E Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée)

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)132 F Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)133 F Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)134 F Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)135 G Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)136 G Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)137 G Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)138 H Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)139 H Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)140 H Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)141 I Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)142 I Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)143 I Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)144 J Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)145 J Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Mur platre peint (Aucun)146 J Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Plafond platre peint (Aucun)147 J Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 3 (Entrée)Plafond platre peint (Aucun)148 J Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 3 (Entrée)

Vol 3 (Entrée)Plafond platre peint (Aucun)149 J Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 4 (WC)

Vol 4 (WC)Plafond platre peint (Aucun)150 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 4 (WC)Plafond platre peint (Aucun)151 A Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 4 (WC)Plafond platre peint (Aucun)152 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)153 D Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)154 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)155 D Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)156 C Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)157 C Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)158 C Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)159 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)160 B Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)161 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)162 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)163 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé
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N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 4 (WC)

Vol 4 (WC)Mur platre peint (Aucun)164 A Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 5 (SDB)

Vol 5 (SDB)Plafond platre peint (Aucun)165 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Plafond platre peint (Aucun)166 B Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Plafond platre peint (Aucun)167 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)168 A Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)169 A Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)170 A Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)171 B Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)172 B Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)173 B Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)174 C Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)175 C Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)176 C Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)177 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)178 D Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé
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Plomb

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 5 (SDB)

Vol 5 (SDB)Mur platre peint (Aucun)179 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 6 (Chambre 1)

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)21 A Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)22 A Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)23 A Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)24 B Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)25 B Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)26 B Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)27 C Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)28 C Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)29 C Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)30 D Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)31 D Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)32 D Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)33 E Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)34 E Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé
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Plomb

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 6 (Chambre 1)

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)35 E Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)36 F Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)37 F Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Mur platre peint (Aucun)38 F Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Plafond platre peint (Aucun)39 F Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Plafond platre peint (Aucun)40 F Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 6 (Chambre 1)Plafond platre peint (Aucun)41 F Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 7 (Chambre 2)

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)0 A Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)1 A Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)2 A Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)3 A Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)4 A Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)5 A Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)6 C Plâtre Peinture 0,01 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)7 C Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé
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Plomb

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 7 (Chambre 2)

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)8 C Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)9 D Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)10 D Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)11 D Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)12 E Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)13 E Plâtre Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)14 E Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)15 F Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)16 F Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Mur platre peint (Aucun)17 F Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Plafond platre peint (Aucun)18 A Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Plafond platre peint (Aucun)19 A Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 7 (Chambre 2)Plafond platre peint (Aucun)20 A Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 8 (Couloir)

Vol 8 (Couloir)Plafond platre peint (Aucun)42 E Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Plafond platre peint (Aucun)43 E Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé
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Plomb

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 8 (Couloir)

Vol 8 (Couloir)Plafond platre peint (Aucun)44 E Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)45 F Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)46 F Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)47 F Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)48 E Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)49 E Plâtre Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)50 E Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)51 D Plâtre Peinture 0,03 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)52 D Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)53 D Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)54 C Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)55 C Plâtre Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)56 C Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)57 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)58 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)59 B Plâtre Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)60 A Plâtre Peinture 0,07 Non dégradé
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Plomb

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 8 (Couloir)

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)61 A Plâtre Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 8 (Couloir)Mur platre peint (Aucun)62 A Plâtre Peinture 0,04 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)63 E Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)64 E Bois Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)65 E Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)66 E Bois Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)67 E Bois Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)68 E Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)69 F Bois Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)70 F Bois Peinture 0,09 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)71 F Bois Peinture 0,07 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)72 F Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)73 F Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)74 F Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)75 B Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)76 B Bois Peinture 0,02 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Dormant)77 B Bois Peinture 0,09 Non dégradé
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Plomb

N° de 

Mesure

Unité de diagnostic (UD)Zone Substrat Type  de la 

dégradation

ObservationLocalisation de la mesure Etat de 

conservation

concentration 

(mg/cm²)

Revêtement apparent

LOGEMENT - Vol 8 (Couloir)

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)78 B Bois Peinture 0,05 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)79 B Bois Peinture 0,08 Non dégradé

Vol 8 (Couloir) Porte bois peint (Ouvrant)80 B Bois Peinture 0,06 Non dégradé

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10
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Plomb

ConclusionF

Absence de revêtements contenant du plomb   

Rappel de la réglementation

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout 

Maître d’Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s’il y a lieu, à l’

évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation constituera la base de la propre évaluation du risque des entrepreneurs amenés à procéder aux travaux conformément aux 

Informations relatives aux travaux en présence de plomb

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,

- en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,

- en se rongeant les ongles,

- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des 

intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,

- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d’intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par 

décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d’hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d’une surveillance médicale adaptée

- Prévoir les installations d’hygiène en adéquation avec la configuration du chantier

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons 

jetables,

- Prévoir les installations d’hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),

- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l’intervenant de la présence de 

plomb,

- Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

-  Informer et former l’encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiène, notamment :

o interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,

o rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,

o interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,

o ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d’où l’intérêt de porter une combinaison jetable.
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G
Informations sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au 
plomb

G.1 - Textes de référence

Code de la Santé Publique :

— Code de la Santé Publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la  présence de plomb) ;

— Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le Code de la Santé Publique ;

— Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;

— Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;

— Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb ;

— Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ;

— Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l’Article L.1334-2 du Code de la Santé Publique ;

— Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des Constats de Risque 

d'Exposition au Plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les crit ères d'accréditation des organismes de 

certification.

Code de la Construction et de l’Habitat :

— Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions 

d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

— Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;

— Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le  Code de la Construction et de l'Habitation et le Code 

de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb :

— Code du Travail Articles R4412 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d’exposition

— Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques  cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction et modifiant le code du travail ;

— Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de 

travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de 

travail) ;

— Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;

— Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques 

professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;

— Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à

G.2 - Ressources documentaires

Documents techniques :

— Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

— Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 

Décembre 2013 ;

— Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques  professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

— Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents 

acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

— Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr

--- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr

— Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
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Annexes

- Notice d'informations

- Analyse Labo

- Croquis

- Attestation de certification

- Attestation d'assurance
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I Annexes

I.1 - Notice d'information

Si le logement que vous vendez, achetez 

ou louez comporte des revêtements 

contenant du plomb : sachez que le 

plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au 

plomb vous permet de localiser précisément 

ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce 

que vous devez savoir pour éviter l’exposition 

au plomb dans ce logement. 

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est 

toxique. Elle provoque des effets réversibles 

(anémie, troubles digestifs) ou irréversibles 

(atteinte du système nerveux, baisse du 

quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans 

l'organisme, le plomb est stocké, notamment 

dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, 

des années ou même des dizaines d'années 

plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, 

appelée saturnisme, est particulièrement 

grave chez le jeune enfant. Les femmes en 

âge de procréer doivent également se protéger 

car, pendant la grossesse, le plomb peut 

traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de 

revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb 

(céruse) ont été couramment utilisées jusque 

vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes 

par d'autres revêtements depuis, peuvent être 

dégradées à cause de l'humidité, à la suite 

d’un choc, par grattage ou à l'occasion de 

travaux : les écailles et les poussières ainsi 

libérées constituent alors une source 

d'intoxication. Ces peintures représentent le 

principal risque d’exposition au plomb dans 

l’habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente 

pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou 

inaccessibles. En revanche, le risque apparaît 

dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans 

ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

-s’il porte à la bouche des écailles de 

peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée 

par des poussières contenant du plomb, 

-s'il reste à proximité de travaux dégageant 

des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains 

papiers peints (posés parfois sur les parties 

humides des murs) n’est dangereux qu’en cas 

d’ingestion de fragments de papier. Le plomb 

laminé des balcons et rebords extérieurs de 

fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès 

à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses 

doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures  et 

effectuez les menues réparations qui 

s’imposent sans  attendre ;

• Luttez contre l’humidité, qui favorise la 

dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d’accumulation des 

poussières : ne posez pas de moquette dans 

les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le 

sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière 

humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n’ait pas 

accès à des peintures dégradées, à des 

papiers peints contenant une feuille de plomb, 

ou à du plomb laminé (balcons, rebords 

extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses 

jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements 

contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, 

remettez-lui une copie du constat du risque 

d’exposition au plomb, afin qu'elle mette en 

oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du 

logement pendant toute la durée des travaux. 

avant tout retour d’un enfant après travaux, les 

locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, 

prenez soin d’éviter la dissémination de 

poussières contaminées dans tout le logement 

et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux 

portant sur des revêtements contenant du 

plomb 

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des 

revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu’il existe un risque pour 

votre santé ou celle de votre enfant, parlez -en 

à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin 

de protection maternelle et infantile, médecin 

scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un 

dosage de plomb dans le sang (plombémie). 

Des informations sur la prévention du 

saturnisme peuvent être obtenues auprès des 

directions départementales de l’équipement ou 

des directions départementales des affaires 

sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet 

des ministères chargés de la santé et du 

logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la 

santé. Plaquette d'informations disponible sur :

http://www.sante-sports.gouv.fr
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LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME Référence:
002IW003039

Légende

29/01/201874, rue du grand Barberaz
73190 CHALLES LES EAUX

Lycée Hotelier SPADOTTO Maxime

Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
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CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME Référence:
002IW003039

Légende

29/01/201874, rue du grand Barberaz
73190 CHALLES LES EAUX

Lycée Hotelier SPADOTTO Maxime

Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
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Attestation sur l'honneur ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 3478 V4

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de 

la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 3478 V4

-  2 /  2 -


	Rapport Complet
	Autres
	Autres
	Autres
	Autres
	Autres
	Autres
	Autres
	Rapport Complet
	Autres
	Autres
	Autres
	Rapport Complet
	CREP
	Rapport Complet
	Page de garde propriÃ©taire
	Autres
	CREP
	Autres

