
Lieu bouches et antennes bouches soufflages bouches carrées

Grand gymnase moteur caisson 1 18
Salle sport bât H + atelier CTA systemair double flux 1 12 10

Bâtiment B CTA systemair double flux 1 64 51
Bâtiment E CTA systemair double flux 1 10 9
Bâtiment C CTA systemair double flux 1 46 30

CTA systemair double flux 2 24
Centrale compensation 1
Caisson VM Hélios 2 12

162 100 24

certaines bouches sont en hauteur et un (mini) échafaudage est à prévoir
certaines CTA sont en toiture, accessibles via toit terrasse

Liste pour contrôle CTA

Centrale

Restauration

Attention


