
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
61
62
84
85
21
22 R+1 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

R+1 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 160

RDC SUD OUEST SALLE 005 (BAS) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC OUEST foyer (BAS) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC satellite OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 400

RDC satellite OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 400

RDJ SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDJ SALLE  O004 (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDJ SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDJ OUEST SALLE O014 (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

RDJ NORD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

R+1 NORD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+1 SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+1 SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+2 SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 125

R+2 SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+2 SUD OUEST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 125

R+2 NORD OUEST CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

R+3 NORD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

R+3 NORD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 630

R+3 NORD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 630

R+3 SUD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

R+3 SUD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

R+3 SUD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 630

DAS
asservi SSI Dimensions

R+3 SUD OUEST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 630

N° EMPLACEMENT type marque ventouse

VERIFICATION DES 
CCFADRESSE D'INTERVENTION

LYCEE MONTEBELLO BATIMENT OUEST
196 BD MONTEBELLO

59000 LILLE



20
19
86
87
59
60
57
56
58
24
25
23
11
12
13
14
10
15
16
17
18
1 R+3 EST INTERNAT(BAS)

2 R+3 OUEST INTERNAT(BAS)

3 R+2 EST INTERNAT(BAS)

4 R+2 OUEST(BAS)

5 R+1 EST(BAS)

6 R+1 OUEST(BAS)

7 RDJ TOILETTE(HAUT)

8 RDJ OUEST(HAUT)

8bis RDJ CAFÉTÉRIA HAUT

9bis RDJ VESTIAIRES NE J3(HAUT)

9 LOCAL TECHNIQUE NE J5 (HAUT)

26 R+3 CHAMBRE NE 31(BAS)

26bis R+3 CHAMBRE NE 31(BAS)

27 R+3 CHAMBRE NO 31(BAS) CCF 
THERMIQUE

non non PANOL

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL 125

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL 125

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 650

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL 290 x 590

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 650

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 790

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 650

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 650

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 1000

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 650

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 1000

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL circonférence 1000

CCF THERMIQUE non non PANOL circonférence 1000

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 500

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 500

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 125

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 500

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 500

R+3 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 125

RDC OUEST COULOIR BUREAUX (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC OUEST COULOIR CÔTÉ  E003(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC OUEST COULOIR CÔTÉ  E003 (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDC OUEST BUREAU COMPTABLE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC OUEST COULOIR CÔTÉ E005(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC OUEST COULOIR CÔTÉ  E003(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDC OUEST COULOIR E052(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 400

RDC OUEST COULOIR E052(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 400

RDC OUEST INFERMERIE (BAS) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

RDC OUEST SALLE S001(BAS) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+2 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non

R+2 EST (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non



28 R+2 CHAMBRE NE 21 (BAS)

28bis R+2 CHAMBRE NE 21 (BAS)

30 R+2 CHAMBRE NO 21(BAS)

31 R+2 OUEST(HAUT)

32 R+2 OUEST(HAUT)

33 R+1 EST(HAUT)

34 R+1 EST(HAUT)

35 R+1 CHAMBRE NO 15(BAS)

35bis R+1 CHAMBRE NO 15(BAS)

36 R+1 CHAMBRE 16(HAUT)

63 non

64 non

65 non

66 non

67 non

68 non

69 non

70 non

71 non

80 non

81 non

88 non

89 non

91 non

92 non

93 non

94 non

95 non

96 non

72
73
74
75 RDJ OUEST SUD SALLE 0J 08(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ OUEST SUD COULOIR COULOIR  (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ OUEST SUD COULOIR COULOIR  (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 200

RDJ OUEST SALLE DE DANSE CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ SALLE POLYVALENTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ NORD EST ARCHIVES CCF THERMIQUE ALDES non diamètre 200

RDJ NORD EST COULOIR CCF THERMIQUE ALDES non diamètre 160

RDJ ARCHIVES VIE SCOLAIRE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ NORD COULOIR EJ 25(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non

RDJ NORD EST TOILETTE(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 125

RDJ NORD COULOIR (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 250

RDJ SUD SALLE  J15 (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 125

RDJ NORD EST SALLE EJ 51( HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 315

RDJ SUD EST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 250

RDJ SUD EST ATELIER(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 250

RDJ SUD EST(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non diamètre 250

CCF 
THERMIQUE

non non ALDS ISONE (HAUT) 125

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL

CCF 
THERMIQUE

non non ALDS ISONE 125

CCF 
THERMIQUE

non non ALDS ISONE 125

CCF 
THERMIQUE

non non ALDS ISONE 125

CCF 
THERMIQUE

non non ALDS ISONE 125

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL

CCF 
THERMIQUE

non non PANOL



76
77
78
79
80
81
82
83 RDJ OUEST NORD PLOT(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ OUEST NORD COULOIR (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ OUEST NORD PLOT(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ OUEST NORD SALLE OJ 51(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 315

RDJ OUEST NORD SALLE 0 J15 (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 315

RDJ OUEST NORD SALLE OJ 12(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 250

RDJ OUEST NORD TOILETTE (HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 125

RDJ OUEST SUD TOILETTE(HAUT) CCF THERMIQUE ALDES VRFI non non diamètre 125


