LEGENDE APPAREILLAGES

O/ Interrupteur simple allumage

Y Interrupteur "va et vient"

®/ Interrupteur simple allumage lumineux

g Interrupteur double allumage

()] Bouton poussoir

SoE Détecteur de présence
@ Prise de courant
Prise de courant étanche
PCTR® Prise de courant Tri 3P+N+T

Poste de travail "Technique"

PAT Poste de travail "Téléphone" 1PC détrompée et 1 RJ 45
Poste de travail "Informatique" 3PC détrompée, 1 RJ 45
Poste de travail 3PC détrompée, 3PC normal et 1 RJ 45
Poste de travail 3PC détrompée, 3PC normal et 2 RJ 45
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Poste de travail 4PC détrompée et 2 RJ 45
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Poste de travail au plafond

Boite de dérivation

T3
EEE

Controleur de gestion

[><] Tableau divisionnaire
TGBT
% Arrét d'urgence
————1 Luminaire type 1 sylproof 1*35W SYLVANIA idem type 4
. Luminaire type 2 BIS U712R1/LEDN1830 ETAP low-cost
Luminaire type 3 TER SUNLUX TE 4*14W
& Luminaire type 5 GEFPLH 1*26W SUNLUX
0) Luminaire type 5 BIS et 6 BIS syl-lighter SYLVANIA 15W
s | uminaire type 7 BIS ETAP asymétrique suspendu
=———= _ Luminaire type 7 Encas M T5 (version encastrée)
———1 Luminaire type 8 R7 ETAP version suspendu ligne continue
- Q Luminaire type 9 Clio 320 led SYLVANIA
=== Luminaire type 10 sylproof 2*35W SYLVANIA
————  Luminaire type 11 crayo led SUNLUX
— 1 Luminaire type 7 EXTERIEUR TUMO
W Alimentation électrique
N Lecteur de badge
Lecteur Vigik
[ Digicode
Lecteur Vidéophone
Bris de glace vert
B Combiné videophone
Combiné Interphone
B Clavier codé
Détecteur intrusion
Siréne intrusion
Prise VDI
X Baie Informatique
(] D)) Haut parleur de sonorisation intérieur / extérieur
(2] Blocs d'ambiance

= BAES évacuation / étanche / IK10

5 BAPI

Alarme incendie

Siréne Incendie et flash

Déclencheur manuel

Flash
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RA Report d'alarme
S Alim. ventouses de porte DAS
00004
Chemin de cable courant faible 300 ‘
I Chemin de cable courant fort 300 2525
Chemin de cable courant faible 200
mmmmmm Chemin de céble courant fort 200 §§§§
Chemin de cable courant faible 100 :
oXeJe)
mmm=mmm= Chemin de cable courant fort 100 pooag
Réservation cloison BA13 ‘§§§§‘
Réservation cloison gros oeuvre ‘
0000
Réservation cloison bois s
i
EXTENSION-RESTRUCTURATION DU LYCEE | | |
GUSTAVE EIFFEL - GAGNY (93)
. . . . . . \
MAITRE | Région lles de France -- Direction de la construction et de la maintenance \
D'OUVRAGE 24 rue du Général Bertrand 75007 PARIS ‘
www.iledefrance.fr frederic.schnerder@ile de france.fr ]‘7
\
MANDATAIRE | Essonne Amenagement :
DELEGUE 93 rue Henri Rochefort - 91025 EVRY CEDEX [
Tél. 01 60 79 97 37 - Fax. 01 60 79 97 60 M. DE CASTRO ddecastro@91amenagement.fr [
\
\
|
\
ARCHITECTE | Marc Nicolas Architectures \
MANDATAIRE 142 Avenue Henri-Ginous — 92120 MONTROUGE
Tél. 0157 21 34 34 contact@agence-mna.com “
BUREAU D'ETUDES/ | EPDC / MEBI \
ECONOMISTE 23 rue Raspail - 94200 IVRY SUR SEINE ﬂ*
Tél. 01 45 21 52 53 M.DE MORAIS/M.HO vdemorais@mebi.fr / jho@epdc.fr |
OPC | VIBC ingenierie ‘
8 rue du Glapier - 51320 MONTEPREUX “
Tél. 03 26 66 43 69 - Fax. 03 26 69 19 80 remi.johnson@vibc.fr ‘
\
\
|
\
\
|
|
CSsSi IPS |
Tél. 06 30 2191 19 Mme. LONGUET \
BUREAU DE | BATIPLUS
CONTROLE
Tél. 06 07 43 65 74 M.PHETMANH
COORDONATEUR CRBTP
SPS Tél. 04 90 81 59 00
LUCIOLE IDF
45 rue des Fontenelles - 78920 ECQUEVILLY
Tél. 01 30 04 29 30 - Fax. 01 30 04 29 39
LUCIOLE IDF contact@lucioleidf.fr
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PLAN DE DISTRIBUTION VDI R+1
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HSP : 2.80m

Jouée aligné avec l'ascenseur
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Au plafond
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Jouée aligné avec le doublage

RGB-1-6-14

Y3M3LY - 18V 310d N
VYHLINIZ 3OVHIVIO3
HNS 3aIA
1
o)
= LOAOE|
PAI .
L HSP - 2.80m
2|3 Jouée aligné avec le doublage
_8|
332
Au plafond
|
RGB-1-6-20 [PVID] "
- RGB-1-5-21
N PAI 1
GB-1-6-19
w
R
3 |
i [
3
@: Au plafond 377
\W\\\\ I
\ RGB-1-6-18 |
- RGB-1-6-17 -PAAZ 7%
- —— R
RGB-1-6-16 [zvd
RGB-1-6-15 [pviD
i
Au plafond
ERE
3 ~Nim
) U
A CL

Date Indice Modification
23.02.2016 0 1ERE_EMISSION
23.11.2016 A MODIFICATIONS
19.05.2017 B DOE




