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X \ Note : L'emplacement et le nombre des ouvrants de désenfumage est donné a titre informatif.
! Le nombre et I'emplacement des ouvrants de désenfumage de la Salle des sport collectifs
sera établi par le Lot 02 en respectant la surface utile totale nécessaire
1] [ ] conformément aux plans et les prescriptions de 1' IT 246.

\E
N

1]
Ll
1]
L

LEGENDE

D Réseau tole d'éxtraction désenfumage
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COLLEGE SAINT EXUPERY

Réhabilitation et extension du collége Saint-Exupéry
Meudon-la-forét

MAITRISE D'OUVRAGE : CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE
Hoétel du Département 2/16 boulevard Soufflot 92015 Nanterre cedex

Bureau de Controle:
SAS Alpha Controle
46, avenue des Fréres Lumiére, 78190 Trappes Cedex T: 01 61 37 09 90 F: 01 61 37 09 91

// Bureau d'études HQE:

— Les EnR

6, Avenue du Général Leclerc, 92240 Malakoff T: 01 57 19 50 06

' . Architecte:
MAITRISE D'OEUVRE : Atelier NOVEMBRE

21, rue du Fbg St-Antoine 75011 Paris T: 01 44 73 02 20 F: 01 44 73 02 50

BET/ Economiste:
ICA INGENIERIE
18 avenue Raspail 94100 Saint Maur T: 01 48 85 90 49 F: 01 48 85 88 91

EAS

Bureau d'études HQE:
TRIBU
= 19 rue Frédérick Lemaitre 75020 Paris T: 014349 5575 F: 01 43 49 57 07

Securité incendie:
TESSIBAT
17,rue Faubourg du Temple, 75010 Paris T: 01 83 62 06 74
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AeD / S INDICE DATE MODIFICATIONS Par

\
0 |14.05.2014 | 1 ere diffusion EL

12.09.2014 |Mise a jour conformement aux remarques visa 8.2 EL

A
/w Ouvrants de fagade Marque France Air 3 Ouvrants de fagade Marque France Air . B |24.10.2014 |Mise  jour conformement aux remarques Alpha Controle du 10.10.2014 EL
Type Pandora Iso 1400x838h;;Su=91.2 dm? Type Pandora Iso 1400x838h;;Su=91.2 dm? C

07.07.2016 |D.O.E

ENTREPRISE Entreprise émettrice du plan:




